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Rádió modulok telepítése   
 
 
A 66-0A-000-3xx. 66-0G-000-3xx és a 
6700-25-000-3xx rádió modulok a 
MULTICAL® III MULTICAL® 66C, illetve a 
MULTICAL® 601 hőfogyasztásmérők 
vezeték nélküli adatkiolvasását teszik 
lehetővé. 
  
  
A rádió modult egyszerű installálni. Nem szükséges hozzá szerszám, illesszük be a 
számítóegység modulok részére fenntartott helyére és 10 másodpercen belül 
üzemképes miután a számítóegység felső részét visszahelyeztük. A rádió modul a 
tápellátás a számítóegységtől kapja.  A tápellátás vezetékét a 2. ábra szerint kell 
elrendezni. Telepes tápellátás esetén vegyük figyelembe, hogy a telep élettartalma 
1 évvel rövidül. Az 1. ábrának megfelelően a modulon 2 további impulzus bementi 
vagy kimeneti csatlakozó található. Ide csatlakoztatható például további két 
vízmérő. A nagyobb hatótávolság elérése érdekében a modul saját antennával és 
antenna kábellel rendelkezik, melyet a 2. ábrának megfelelően célszerű elrendezni. 
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